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Oprava a zatěsnění transformátoru výkonového vypínače na trafu v rozvodně Holzweißig  - MEAG
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Výkonový vypínač měl na stanovišti netěsnost.
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Veškeré budoucí styčné plochy bylo nutné nejprve řádně mechanicky očistit.                         

Došlo k odstranění nečistot, rzi, zbytků oleje a barvy až na základní materiál.
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Zatěsnění bylo provedeno pomocí Devcon 1-Min – Epoxy s následným překytím studeným kovem Devcon SF 
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Takto upravená plocha byla  potřena aktivátorem Devcon Primer Fl-10 a zaschnutí aktivátorem Devcon Fl 20.
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Následovala litá vrstva Flexane, která uzavřela pružně veškeré spoje s ochranou proti povětrnostním a chemickým vlivům, resp. mechanickému poškození opravovaných ploch.                                        

